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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 
 

ASSUNTO: Implantação do Sistema de Combate a Incêndio e Pânico do Campus Palmeira dos 

Índios do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

ALAGOAS – IFAL. 

 Seguem em anexo as fotos dos espaços onde serão executadas as instalações do projeto 
de combate a incêndio e pânico do campus: 
 
 
 
 
. 
   
 

Maceió, 01 de setembro de 2016. 

 

     

ALEXSANDRO SILVA DE AGUIAR 

Engº Segurança do Trabalho IFAL 
CONFEA/CREA 1808039769 
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ANEXO 

 
 

        
      Acesso da entrada da edificação do Campus        Portas da entrada principal do Campus 
 
 
 
 
 

               
           Área livre do bloco administrativo        Área onde será instalado o abrigo com hidrante       
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      Área de passagem dos eletrodutos                      Área onde serão locados os extintores                 
                                                                                
 
 
 
 

           
              Acesso do auditório                                 Guarda-corpos onde serão instaladas telas  
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            Porta lateral do auditório                              Sala onde terá detectores de fumaça 
 
 
 
 

          
      Abrigo com hidrantes já instalados     Área lateral do auditório onde será construída a rampa 
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Estrutura de concreto com caixa d’água.            Será construído uma estrutura similar ao lado  
                                                                             para interligar com a já existente.  
 
 
 

       
Será instalado guarda-corpos nas extremidades da arquibancada do ginásio e parte da cobertura 
ausente será instalada.     
 
Obs: O reservatório deve ser construído de maneira que possibilite sua limpeza sem interrupção 
total do suprimento de água do sistema, ou seja, mantendo pelo menos 50% da reserva de 
incêndio (reservatório com duas células interligadas). 
A caixa d’água existente no local é de 5.000L, no entanto, será substituída por outra de 6.000L, 
onde cada estrutura deverá conter uma caixa com 6.000L, totalizando 12.000 L (Reserva técnica 
para incêndio).  Deverá ser construída outra estrutura similar para que fiquem interligadas. 
         
 
     


