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29.2.  PARA OS CIRCUITOS TRIFASICOS
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| | NOTAS GERAIS
I I
I I
| | 1. TODAS AS MEDIDAS, FUROS EM LAJES E INTERFERENCIAS DEVEM SER VERIFICADAS
| | NO LOCAL;
| | 2. ASELETROCALHAS E TUBULACOES EM ACO GALVANIZADO, ASSIM COMO TODAS
| = = = = | PARTES METALICAS DA INSTALAGAO, DEVEM SER ATERRADAS;
| 3 ’ : 1w : i*-‘/ ﬂ/ | 3. ASTUBULACOES DOS CIRCUITOS DE ALIMENTACAO DA REDE ELETRICA DEVEM ESTAR A UMA
| : | DISTANCIA MINIMA DE 30 CM DAS TUBULAGCOES DE REDES DE LOGICA, CFTV, TELEFONIA E DEMAIS
| 9 9 ° 9 o | REDES DE COMUNICACOES;
I . | 4. TODAS AS CONEXOES, CURVAS E DERIVACOES DEVEM, POSSUIR ACESSORIOS PARA
| | ACABAMENTO;
| | 5. AS CONEXOES ENTRE OS DUTOS COM AS ELETROCALHAS DE ACO DEVEM POSSUIR
| i | ACESSORIOS PARA PERFEITO ACABAMENTO, GARANTINDO A PERFEITA CONTINUIDADE DA
| 'f | PROTECAO MECANICA DOS CABOS;
I : ) I 6. OS ELETRODUTOS DOS ALIMENTADORES DEVEM SER EM PVC RIGIDO;
I : : | OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DOS CIRCUITOS TERMINAIS SERAO DO TIPO PVC
I I; FLEXIVEL; ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO SERAO PVC RiGIDO;
| N N b o — | "
— = = = = i o I L 7. TODAS AS ELETROCALHAS E OS PERFILADOS DEVERAO SER FIXADAS NA LAJE OU PAREDE E
| | A | DEVEM POSSUIR ACESSORIOS PARA PERFEITO ACABAMENTO E FIXACAO .
| T T 8 8 & : 8. NAS TUBULAGOES APARENTES UTILIZAR BUCHA E ARRUELA PARA FIXAGAO DOS
| L L I | _ 7 ELETRODUTOS, DAS CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS;
I i g N : 9. ELETRODUTO QUANDO NAO DIMENSIONADOS ADOTAR: (#3/4,
| e o o I CONDUTORES: #2,5mm?;
| — 5 10. OS REATORES PARA AS LUMINARIAS DEVERAO SER ELETRONICOS, COM ALTO FATOR
| . I DE POTENCIA E DEVERAO ESTAR ASSOCIADOS A CAPACITORES ELETRONICOS PARA
: i : CORREGAO DE FATOR POTENCIA MAIOR OU IGUAL A 0,95;
| = 11. AS CAIXAS DE PASSAGEM NA PAREDE NAO DIMENSIONADAS SERAO
| 4”X4” METALICAS ;
— = b 12. CONFIRMAR NA OBRA COM O INSTALADOR A TENSAO E A LOCALIZACAO DOS
| J PONTOS DE FORGA PARA AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS;
w ~ ~ ~ ,
| C 13. TODOS 0S CABOS DE ALIMENTACAO DOS QUADROS SERAO NOVOS E NAO SERA
I 18 -
| \,‘ 5 5 PERMITIDO O USO E REUTILIZACAO DOS MESMOS;
| 14. AS EMENDAS DE CABOS DEVERAO SER FEITAS SEMPRE NAS CAIXAS E NUNCA
| Ly | DENTRO DE ELETRODUTOS OU QUALQUER LUGAR INACESSIVEL;
| E m % 15. TODOS OS QUADROS A SEREM INSTALADOS DEVEM POSSUIR GRAU DE PROTEGAO IP
: i U ] 1 U U L U O 16. 0S QUADROS ELETRICOS DEVEM SER INTERLIGADOS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO
| o DE PREDIO;
| L : ! 17. TODOS 0S QUADROS DEVERAO TER SUAS PORTAS SINALIZADAS COM O SIMBOLO DE
| "=E=_J_I 1 1 1 ENERGIZADO E DA TENSAO DE ALIMENTACAO;
| - E— = b . 18. ATENTAR AO USO OBRIGATORIO DE DISPOSITIVO RESIDUAL (DR) NOS CIRCUITOS
: INDICADOS NO PROJETO;
S—— s = = HE 5 ’
: C \;8 o + 19. SERAO INSTALADOS SUPRESSORES DE SURTO INDIVIDUAIS(DPS) EM TODOS 0S
| : QUADROS ELETRICOS DE REDE ESTABILIZADA;
| (=t 0 n n n " 20. TODOS OS DISJUNTORES DOS QUADROS DEVERAO SER IDENTIFICADOS, DE TAL
| - - - o FORMA QUE A CORRESPONDENCIA ENTRE DISJUNTORES, CONDUTORES E CARGAS
| POSSA SER PRONTAMENTE RECONHECIDA, LEGIVEL E NAO FACILMENTE REMOVIVEL;
| 21. TODAS AS TOMADAS DEVERAO SER SINALIZADAS QUANTO A TENSAO DE
| Nz ALIMENTAGAO (220V);
| N 22. TODAS AS TOMADAS DEVERAO OBEDECER O PADRAO NBR 14136 (NOVO PADRAO BRASILEIRO)
| 23. TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER DE CURVA C, COM EXCECAO DOS
| C DISJUNTORES INDICADOS NOS QUADROS DE CARGAS DOS PROJETOS QUE SERAO CURVA B;
| =S 24. AS TOMADAS DAS AREAS EXTERNAS DEVERAO POSSUIR TAMPA DE PROTECAO
| \IE m E CONTRA CONTATOS DIRETOS, POS E LIQUIDOS;
I . | 5 |ETE| | | | 25. 0OS DISPOSITIVOS DR's DEVERAO TER A CORRENTE DE ATUAGAD DE 30maA;
I T i 26. DEVERAO SER INSTALADOS DISPOSITIVOS DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS(DPS's) - CONFORME
I AVAV O DIAGRAMA UNIFILAR DE CADA QUADRO DE CARGAS ;
I 28. OS INTERRUPTORES E TOMADAS NOS BANHEIROS PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA
I NI FISICA(PCD), DEVERAO TER ALTURA MAXIMA DE 1(UM) METRO;
I = 29. 0OS CONDUTORES E BARRAMENTOS OBEDECERAO AS SEGUINTES CORES:
| 29.1. PARA OS CIRCUITOS TRIFASICOS
I . FASE A - PRETO
I 1 1 FASE B - VERMELHO
I /%IIW % N §_, = I%// =4 FASE C - BRANCO
| NEUTRO - AZUL CLARO
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ENDERECO: -
AL 210, KM 10, FAZENDA RIACHAO, CEP: 57100-000, RIO LARGO-AL
MUNICIPIO - UF:
RIO LARGO - AL
PROPRIETARIO:
N INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
s AUTORES DO PROJETO : SHYRDNEZ DE AZEVEDO FARIAS JACKSON FURTUOSO DA SILVA
g ENGENHEIRO ELETRICISTA-IFAL  TECNICO EM ELETROTECNICA - IFAL
o2 RESPONSAVEL TECNICO:  SHYRDNEZ DE AZEVEDO FARIAS JACKSON FURTUOSO DA SILVA
— IZ_E Quadro de Ca rgas ENGENHEIRO ELETRICISTA-IFAL  TECNICO EM ELETROTECNICA - IFAL
P s
SHEN DETALHE 02 - ENVELOPAMENTO _ _ cecror 0000000 -
s LEGENDA N I — — T T 11
r i B 3 RESP. TECNICO CREA
| NIVEL DO TERRENO I ] Caixa de Passagem 30X30X30CM — Em Alvenaria . - - - —
| RTINS | — Quadro de lluminagdo Externa — instalado & 1,5M do piso - - : CREA
-_TT_- | N Eletroduto no piso ——TTT T - 2 B 22
I : I Neutro, Fase e Protecdo (Aterramento) 2
I I Eletroduto de 2 polegadas 7 B 2
|——| | REATERRO g | Poste em ago galvanizado, cbnico, continuo, reto de 6 - — - —
5 o o | COMPACTADO 'é» = | metros, com flange — 126mm na base e 60mm no topo ‘* -
: y = : — parafusado em base de concreto com luminaria de 4 S
I} - ~ — Z D LL
w | = | pétalas com ldmpadas vapor metdlico 250W = — - _ .
6 o o | | Poste em ag¢o galvanizado, cdnico, continuo, reto de 6 2 B A
ICONCRETO VAGRO B : metros, com flange — 126mm na base e 60mm no topo @ A 3 % 2 2
. L4 ' — nari s} 2
3 — lluminag¢do Estacionamento o [Emm || o ® o | mm3| o— 11 — lluminagdo darea de vivéncia | é?; oA :‘ 5 | /tp(ljrofusodorem I()jose de concrf/tﬁ) COEOIVL\;mInOHO de 2 m / . - — = — —
1 — lluminag¢do Estacionamento o - o ? o - o 12 — lluminagdo bicicletario e motario | S a | petalds com fampadds vapor metalico ==L - — =
2 — lluminagdo Estacionamento o o ®—©o o 16 — lluminag8o Circulagdo anfiteatro | A | . A - - -
DUTO EM PVC : Poste em ago galvanizado, cénico, continuo, reto de 6 -
5 — lluminagdo Circulagdo Entrada o - o ® o - o 17 — lluminag¢8o Circulagdo Estacionamento Oficial | ' | metros comg flc?n e — 126mm na base e 60mm no topo - -
4 — lluminac8o Circulacdo Lateral E d o o ’ o o 14 — T das Guarit ' 4. (Ca= ) ’ d .. P 18 [lluminago Circulagdo 3 73.7 7 2 2
¢ ¢ao Lateral tsquerda omadas uarita I 4 Z I — parafusado em base de concreto com lumindria de 1 Z
8 — lluminagdo Lateral Direita o Emm] o o [mm3] o 18 — lluminag8o Circulagdo Lixeira | b, 5 | oétala com lampada vapor metdlico 150W DETALHE 03 - PROJETO ELETRICO GUARITA e R
7 — lluminagdo Frontal o ol—e - Reserva | | PN - — - — 1 escala 1/50 RES. [Ciauito Reser
6 — Iluminogéo Fachada Py Reserva | | oste ?COI’G IVO emA aluminio preto — metros com * to *’ a
13 — lluminagdo Guarita o o * ———————— Reserva | " " | © globo leitoso para lampada fluorescente compoctg Res. [Circuito Reservo | | ,\ ﬁ [ ' PROJETO EXECUTIVO
9 — lluminagdo Lateral Direita o Fmm] o}l —e Reserva I | Post’e 3 metros’ com 02 pétalas, em ago golvomzoAdo S _ ' 5 9 S ) I S N INSTALACOES ELETRICAS
o ”uminggao Circumgao Pedogégico - - . L Reserva | D|MENSOES M M||_[METROS | I:I—I:I — difusor /em vidro tronsporente temperodo, com Iompodo ment.| C=67m QT=3% 210653.2 25190.6 00% 0.95] 35.10 3 6 =10 COORDENAGAD DESCR|QAO
15 — lluminagdo Circulagdo Estacionamento o [fwm | o Reserva L . vapor metdlico de 150W Poténcia Derandada: 100% (21510.0 56.6 V.A) CGEST - Coordenagio ’ )
T ————————————— Geral de Infra-estrutura/ FNDE | PLANTA DO BLOCO PEDAGOGICO - ILUMINAGAO E EL
A B C S S — — AREA DO TERRENO: TOMADAS, DIAGRAMA UNIFILAR E QUADROS DE CARGAS
. ' DETALHES, LEGENDAS E OBSERVACOES
Obs.: Quadro c/ barramento Trifasico (24 médulos) — 500A AREA CONSTRUIDA: REVISAO A DICADA PRANCHA
DESENHO DATA EMISSAO
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