
HASTE DE ACO COBREADO 12.27x2400

CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE

CABO DE COBRE NU

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA

1000 x 1000 x 1000 mm

4x CABO DE COBRE 35mm² - 15 kV - EPR/XLPE

MUFLAMTERMINAL EXTERNA 15 kV

PARA-RAIO INVOLUCRO DE POLIMÉRICO

DE 12kV - 10kA

FITA BANDIT PERFURADA - 1/4"

FITA BANDIT PERFURADA - 1/4"

POSTE DE CONCRETO ARMADO

DUPLO "T" - 11/600 daN

CABO DE COBRE 25mm² - 15kV - EPR/XLPE

MUFLAMTERMINAL EXTERNA 15 kV

CRUZETA TIPO "T" - 1900 mm

CORDOALHA DE AÇO DE Ø 9,5 mm

CABO DE ALUMÍNIO COBERTO - XLPE 90ºC

50 mm² - 15kV

GRAMPO DE LINHA VIVA

PARA-RAIO INVOLUCRO DE POLIMÉRICO

DE 12kV - 10kA

CRUZETA TIPO "L" - 1700 mm

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO Ø100mm

ISOLADOR DE PINO POLIMERICO DE 15 kV

Eletroduto Ø110mm / PVC
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PRANCHA

Diretoria de Infraestrutura e

Expansão - DIEX - IFAL

PROJETO EXECUTIVO

RA

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA CONSTRUÍDA:

5.577,39m²

AUTORES DO PROJETO :

RESP. TÉCNICO

PROJETO EXECUTIVO CAMPUS PADRÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

CREA

INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ALAGOAS

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

11,035 ha

SHYRDNEZ DE AZEVEDO FARIAS

ENGENHEIRO ELETRICISTA - IFAL

SHYRDNEZ DE AZEVEDO FARIAS

ENGENHEIRO ELETRICISTA - IFAL

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DETALHES E LEGENDAS

Ministério

da Educação

Fundo Nacional

de Desenvolvimento

da Educação

IFAL CAMPUS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

VIÇOSA

ELÉTRICO DE MÉDIA TENSÃO

PROJETO:

AGOSTO/ 2019
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